	ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

	Дата проверки
	Наименование контрольного органа
	Тема проверки
	Результаты проверки
	Меры по результатам проверки

	1
	2
	3
	4
	5

	с 15.02.16г. по 15.02.16г.
	Подпорожская городская прокуратура 
	Соблюдение Федерального закона
	Представление Подпорожской городской прокуратуры «Об устранении нарушений федерального законодательства № 7-48/16 от 12.02.2016г.
	Нарушения ФЗ указанные в требованиях акта прокурорского реагирования устранены полностью.

	с 12.04.16г.
по 12.05.16г. 
	Государственная инспекция труда в Ленинградской области 
	Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2016 год.
	Предписание № 8-ПП/2016-2/483/109/1/2 от 29.04.2016г.:
1. В личных карточках учета выдачи СИЗ Ульянова Р.Н., Никифорова Н.В., Неслуховой Т.В., Николаева В.Г. указать ГОСТ, ОСТ, ТУ, сертификат соответствия выданных СИЗ. (Нарушены требования п.14 Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г.  №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 
	Меры по устранению нарушений по предписанию    8-ПП/2016-2/483/109/1/2 от 29.04.2016г.:
1. Заведены карточки учета выдачи СИЗ работникам согласно Приложению к Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ.

	с 21.04.16г. по 23.05.16г.
	ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской обл. в Лодейнопольском и Подпорожском районах
	Проверки выполнения п.п.1,2,3,4,5 предписания №100 от 28.09.2015г. (внеплановая проверка)
	Предписание № 100 от 28.09.2015г.:

1. Механическая вентиляция находится в нерабочем состоянии;

2. Окна в помещении горячего цеха не засечены;

3. Краска на потолке в цехах частично отслаивается. 

4. В помещении изолятора имеются следы протечки на потолке;

5. В санитарном помещении общего отделения на стенах отвалившаяся плитка;

6. На пищеблоке на хранении находилась продукция:

а) с истекшим сроком годности;

б) без наличия маркировки.
	Меры по устранению нарушений по предписанию №100 от 28.09.2015г.:

1. Ремонт механической вентиляции в помещении пищеблока запланирован в 2016 году. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации.

2. Приобретены москитные сетки на окна в помещение горячего цеха.

3. Ремонт пищеблока запланирован в 2016 году. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации.

4. Устранены протечки на потолке в помещении изолятора.

5. На стенах в санитарном помещении общего отделения плитка восстановлена.

6. Пшено с истекшим сроком годности списано и уничтожено.

7. лимонная кислота уничтожена.

8. Свинина, говядина     поступающая на склад хранится в таре  поставщика с маркировкой, где указано: наименование продукта, дата изготовления, сроки годности, условия хранения, сведения о производителе, номер партии.

	с 25.04.16г. по 25.04.16г.
	АМО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Муниципальный земельный контроль
	Соблюдение требований земельного законодательства 

(плановая проверка)
	Акт проверки соблюдения земельного законодательства № 01 от 25.04.2016г.


	В результате проверки нарушений не обнаружено, соблюдены все обязательные требования или требования, установленные муниципальным правовыми актами. Выполнены все требования земельного законодательства.

	с 27.04.16г. по 18.05.16г.
	Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района
	Соблюдение требований пожарной безопасности

(плановая проверка)
	Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности №2-23-59-61/1/1 от 18.05.16г.:

1. Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания не соответствует требованиям огнезащиты.

2. На объекте защиты имеются помещения, не защищенные системой автоматической пожарной сигнализации, в помещении склада на первом этаже не установлены пожарные извещатели. 

3. Речевые оповещатели установлены с нарушением требований,  а именно не выполняется требование Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться на расстояние не менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.

4. СОУЭ в зоне помещения охраны находится в неисправном состоянии.

5. СПС в подвале находится в неисправном состоянии. 

6. В нарушение требований, установленные аккумуляторные батареи работают менее 3-х часов в дежурном режиме.

7. Звуковые сигналы СОУЭ, не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения (среднее значение 60-73 дБА), что  не соответствует п. 4.1. 6
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 7. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, при этом уровень постоянного шума составляет 54-57 дБА, что на 6 дБА меньше уровня звука генерируемого оповещателями, что не соответствует п. 4.2. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

 Уровень звука речевого оповещения измерялся в помещениях с постоянным пребыванием персонала, в виду того, что на объекте предусмотрено оповещение дежурного персонала, оповещение пациентов не производится. 

8. На путях эвакуации (коридоры 2 этажа нового корпуса) допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем - стен Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2  (не предоставлены документы, характеризующие пожарную опасность отделочных материалов  - линолеума). 

9. Система вентиляции находится в неисправном состоянии, не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.

10. В складском помещении на первом этаже оборудованы  стеллажи (антресоли) из горючих материалов (дерев. брус.).
 

11. В складском помещении на первом этаже допускается эксплуатация светильников без защитных колпаков, предусмотренных конструкцией светильника. 

12. Допускается установка мед. оборудования в коридоре (в помещения поликлиники), преграждающего путь эвакуации.

13. Допускается установка пандуса по лестничным маршам коридора, на путях эвакуации.

14. Допускается установка оборудования (вазоны с цветами) по коридорам на путях эвакуации .

15. Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров находятся в неисправном состоянии (не обеспечено плотное прилегание дверей к уплотнителям в притворах, не закреплен доводчик).
	1. Имеется копия сертификата пожарной безопасности линолеума.
2. Ремонт системы вентиляции включен в план бюджета на 2017г.
3. Запланировано приобретение металлических стеллажей.
4. Установлены новые светильники с защитными колпаками.
5. Оборудование убрано, путь эвакуации свободен.
6. Пандус демонтирован.
7. Оборудование (вазоны с цветами) убрано с путей эвакуации.
8. Исправлено. обеспечено плотное прилегание дверей к уплотнителям в притворах, доводчик закреплен.
9. Восстановлена работа системы АУПС.
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